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отметка 0,000

отметка -3,000
Загрузочная

Помещение временного хранения отходов

Кладовая напитков

Кладовая сухих продуктов

Кладовая сыпучих продуктов

Кабинет

Группа помещений персонала

Кладовая посуды и пр.

Моечная яиц

Кладовая мучных и кремовых изделий

Мучной цех

Моечная кухонной посуды

Помещение первичной обработки овощей

Овощной цех

Мясо-рыбный цех

Горячий цех

Холодный цех

Кладовая хлеба с зоной для резки хлеба

Раздаточно-сервировочная зона

Моечная столовой посуды

Обеденный зал

VIP-зал

Кладовая буфета

Буфет

Группа гостевых санузлов

Кладовая суточного запаса
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Раздаточное окно Н=1000 от у.ч.п.
Н окна = 1000

Раздаточное окно Н=1000 от у.ч.п.
Н окна = 1000>

ВНИМАНИЕ! Для всех дверей указана ширина дверного полотна.
Ширину проемов принимать не менее "ширина полотна +100мм.
Входная дверь - не менее 1200мм.
Все двери без порогов, доборы - в уровень стен.
Все двери, за исключением входной должны быть оснащены 
устройством для перетока воздуха.

Толщина вновь возводимых стеновых конструкций указана из 
расчета 150мм "в чистоте"
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Условное 
обозначение Техническое описание

ВК 1 ХВ 1/2", ГВ 1/2" Н=400 сифон с разрывом потока/струи НС7-FUN
H=250

ВК 2 ХВ 1/2" Н=50 дренаж 1''1/4

ВК 3 дренаж 1''1/4
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ВК 2

Количество точек разбора воды - 27 (включая санузлы 39)
Посетителей столовой - 3 смены по 100-150 человек
Температура нагрева воды - 50 градусов, С

Трап сливной вертикальный АНИ TQ1712 выпуск D=110, 
решетка 150х150 "сухой сифон", или аналог

Сифон трубный Р-образный НС7-FUN(1 1/2"х40мм) 
для разрыва потока/струи с овальной (170ммх85мм) 
приемной воронкой и горизонтальной отводной трубой D40мм; 
выход компрессионный Ду=40мм
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Условное обозначение Техническое описание

ЭО 1 230 V/1N ph/50 Hz, IP44 Р=3,5 КВт на единицу, Блок из 4х шт., H=1100

ЭО 2 (...) 400 V/3N ph/50/60 Hz 3P+N+E, IP44, Р=(...) КВт H = 0; L=1500 

ЭО 3 230 V/1N ph/50 Hz, IP44 Р=3,5 КВт на единицу, Блок из 2х шт., H=0 (напольная коробка)

ЭО 4 (...) 400 V/3N ph/50/60 Hz 3P+N+E, IP44, Р=(...) КВт H = 2800; L=1500 
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Силовые штепсельные разъемы ИЭК, ЭКФ
400 V/3N ph50/60Hz 3P+N+E, IP44

Монтаж в напольных коробках Legrand 896 15
или аналог
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В точках установки приточно-вытяжных зонтов обеспечить 
доступ к перекрытию, либо не менее 4х "закладных" 
с расчетной нагрузкой не менее 100 кг на каждую
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"Гильза" для вывода сплит-систем
Д=100мм, Н=2450 от у.ч.п.
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Количество точек разбора воды - 1
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Трап сливной вертикальный АНИ TQ1712 выпуск D=110, 
решетка 150х150 "сухой сифон", или аналог

Сифон трубный Р-образный НС7-FUN(1 1/2"х40мм) 
для разрыва потока/струи с овальной (170ммх85мм) 
приемной воронкой и горизонтальной отводной трубой D40мм; 
выход компрессионный Ду=40мм
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Условное обозначение Техническое описание

ЭО 1 230 V/1N ph/50 Hz, IP44 Р=3,5 КВт на единицу, Блок из 4х шт., H=1100

ЭО 2 (...) 400 V/3N ph/50/60 Hz 3P+N+E, IP44, Р=(...) КВт H = 0; L=1500 

ЭО 3 230 V/1N ph/50 Hz, IP44 Р=3,5 КВт на единицу, Блок из 2х шт., H=0 (напольная коробка)

ЭО 4 (...) 400 V/3N ph/50/60 Hz 3P+N+E, IP44, Р=(...) КВт H = 2800; L=1500 

ЭО 1

ЭО 4 (2,5)

 ЭО 4 (1,5)

ЭО 4 (1,5)

Силовые штепсельные разъемы ИЭК, ЭКФ
400 V/3N ph50/60Hz 3P+N+E, IP44
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Общеобменная вентиляция по стандарту для складских помещений, без особенностей
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